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Corrections to the French version appear after the English text. 

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais. 

 

Table 8 – Dielectric withstand 

Replace existing Table 8 with the following new table: 

 

SPD continuous operating voltage 

V 

DC test voltage 

kV 

UCPV ≤ 100 1,1 

100 < UCPV ≤ 200 1,7 

200 < UCPV ≤ 450 2,2 

450 < UCPV ≤ 600 3,3 

600 < UCPV ≤ 1200 4,2 

1200 < UCPV ≤ 1500 5,8 
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