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sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 
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Les versions consolidées de certaines publications de la 
CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par 
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respectivement la publication de base, la publication de 
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Informations supplémentaires  
sur les publications de la CEI 

Le contenu technique des publications de la CEI est 
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état 
actuel de la technique. Des renseignements relatifs à 
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEI 
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amendements et corrigenda. Des informations sur les 
sujets à l’étude et l’avancement des travaux entrepris 
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• Site web de la CEI (www.iec.ch) 

• Catalogue des publications de la CEI 

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI 
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recherches en utilisant de nombreux critères, 
comprenant des recherches textuelles, par comité 
d’études ou date de publication. Des informations en 
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publications, les publications remplacées ou retirées, 
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• IEC Just Published 
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(www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi dispo-
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pour plus d’informations. 

• Service clients 
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clients: 

Email:  custserv@iec.ch 
Tél:  +41 22 919 02 11 
Fax:  +41 22 919 03 00 
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Consolidated editions 
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publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 
and 1.2 refer, respectively, to the base publication, 
the base publication incorporating amendment 1 and 
the base publication incorporating amendments 1 
and 2. 
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The technical content of IEC publications is kept 
under constant review by the IEC, thus ensuring that 
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available in the IEC Catalogue of publications 
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consideration and work in progress undertaken by the 
technical committee which has prepared this 
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• IEC Web Site (www.iec.ch) 

• Catalogue of IEC publications 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS – 

 
Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – 

Règles communes 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60364-5-51 a été établie par le comité d'études 64 de la CEI: 
Installations électriques et protection contre les chocs électriques. 

Cette cinquième édition de la CEI 60364-5-51 annule et remplace la quatrième édition parue 
en 2001. Cette édition constitue une révision technique. 

Le document 64/1438/FDIS circulé comme amendement 1 auprès des Comités nationaux de 
la CEI a conduit à la publication de la nouvelle édition. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS – 

 
Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – 

Common rules 
 
 

FOREWORD 
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any 
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60364-5-51 has been prepared by IEC technical committee 64: 
Electrical installations and protection against electric shock. 

This fifth edition of IEC 60364-5-51 cancels and replaces the fourth edition published in 2001 
and constitutes a technical revision. 

The document 64/1438/FDIS, circulated to National Committees as Amendment 1, led to the 
publication of the new edition. 
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Les modifications principales par rapport à l’édition précédente sont les suivantes: 

− corrections des erreurs du Tableau 51 basé sur le Tableau 321, extrait de l’ancienne 
Partie 3; 

− introduction d’un nouvel Article 516 traitant des dispositions d’atténuation des courants 
dans les dispositifs de protection; 

− introduction de l'Annexe informative B extraite de la CEI 61140 dans l'Annexe E de cette 
norme. L'Annexe B de la CEI 61140 traite des courants dans les conducteurs de 
protection. 

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

64/1438/FDIS 64/1460/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 60364 comprend les parties suivantes, sous le titre général Installations électriques 
dans les bâtiments 

Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions 
Partie 2: Vacant 
Partie 3: Vacant 
Partie 4: Protection pour assurer la sécurité 
Partie 5: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques 
Partie 6: Vérification 
Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux 

 
Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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The main changes with respect to the previous edition are listed below: 

− corrections of misprints in Table 51 based on Table 321 derived from the old Part 3; 
− introduction of a new Clause 516 dealing with measures for mitigation of protective 

conductor currents; 

− introduction of an informative Annex B extracted from IEC 61140 in Annex E of this 
standard. Annex B of IEC 61140 deals with protective conductor currents. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

64/1438/FDIS 64/1460/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

IEC 60364 consists of the following parts, under the general title Electrical installations of 
buildings: 

Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions 
Part 2: Void 
Part 3: Void 
Part 4: Protection for safety 
Part 5: Selection and erection of electrical equipment 
Part 6: Verification 
Part 7: Requirements for special installations or locations 

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS – 
 

Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – 
Règles communes 

 
 

510 Introduction 

510.1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 60364 traite du choix du matériel et de sa mise en œ uvre. Il doit 
permettre de satisfaire aux mesures de protection pour assurer la sécurité, aux exigences 
pour assurer un fonctionnement satisfaisant de l'installation pour l'utilisation prévue, et aux 
exigences appropriées aux conditions d'influences externes prévisibles. 

510.2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60068-2-11:1981, Essais d’environnement – Deuxième partie: Essais. Essai Ka: 
Brouillard salin 

CEI 60073:1996, Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le 
marquage et l'identification – Principes de codage pour les dispositifs indicateurs et les 
organes de commande 

CEI 60079 (toutes les parties), Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses 

CEI 60255-22-1:1988, Relais électriques – Partie 22: Essais d'influence électrique concernant 
les relais de mesure et dispositifs de protection – Section 1: Essais à l'onde oscillatoire 
amortie à 1 MHz 

CEI 60364-1:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 1: Principes fondamentaux 

CEI 60364-4-41:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 4-41: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques 

CEI 60364-4-42:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 4-42: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les effets thermiques 

CEI 60364-4-44:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 4-44: Protection pour 
assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et électromagnétiques 

CEI 60364-5-52:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-52: Choix et mise en 
œuvre des matériels électriques – Canalisations 

CEI 60364-5-54, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-54: Choix et mise en 
œuv re  des matériels électriques – Mise à la terre,  conducteurs de protection et conducteurs 
d'équipotentialité de protection 

CEI 60446:1999, Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, 
le marquage et l'identification – Identification des conducteurs par des couleurs ou par des 
repères numériques 

CEI 60447:1993, Interface homme-machine (IHM) – Principes de manœuvre 
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ELECTRICAL INSTALLATIONS OF BUILDINGS – 
 

Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – 
Common rules 

 
 

510 Introduction 

510.1 Scope 

This part of IEC 60364 deals with the selection of equipment and its erection. It provides 
common rules for compliance with measures of protection for safety, requirements for proper 
functioning for intended use of the installation, and requirements appropriate to the external 
influences foreseen. 

510.2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing – Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist 

IEC 60073:1996, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 
identification – Coding principles for indication devices and actuators  

IEC 60079 (all parts), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres  

IEC 60255-22-1:1988, Electrical relays – Part 22: Electrical disturbance tests for measuring 
relays and protection equipment – Section 1: 1 MHz burst disturbance tests 

IEC 60364-1:2001, Electrical installations of buildings – Part 1: Fundamental principles 

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety – 
Protection against electric shock 

IEC 60364-4-42:2001, Electrical installations of buildings – Part 4-42: Protection for safety – 
Protection against thermal effects  

IEC 60364-4-44:2001, Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – 
Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 

IEC 60364-5-52:2001, Electrical installations of buildings − Part 5-52: Selection and erection 
of electrical equipment – Wiring systems  

IEC 60364-5-54, Electrical installations of buildings − Part 5-54: Selection and erection of 
electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors and protective 
bonding conductors 

IEC 60446:1999, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 
identification – Identification of conductors by colours or numerals  

IEC 60447:1993, Man-machine interface (MMI) – Actuating principles 
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CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) 

CEI 60617-DB:20011 Symboles graphiques pour schémas 

CEI 60707:1999, Inflammabilité des matériaux solides non métalliques soumis à des sources 
d'allumage à flamme – Liste des méthodes d'essai 

CEI 60721-3-0:1984, Classification des conditions d'environnement – Troisième partie: 
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – 
Introduction 

CEI 60721-3-3:1994, Classification des conditions d'environnement – Troisième partie: 
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 3: 
Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries 

CEI 60721-3-4:1995, Classification des conditions d'environnement – Troisième partie: 
Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 4: 
Utilisation à poste fixe, non protégé contre les intempéries 

CEI 60884-1:2002, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: 
Règles générales 

CEI 61000-2 (toutes les parties), Compatibilité électromagnétique (CEM) – Deuxième partie: 
Environnement 

CEI 61000-2-2:1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2: Environnement – 
Section 2: Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la 
transmission des signaux sur les réseaux publics d’alimentation à basse tension 

CEI 61000-2-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2: Environnement – 
Section 5: Classification des environnements électromagnétiques Compatibilité électro-
magnétique (CEM) – Deuxième partie: Environnement. Publication fondamentale en CEM 

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai 
et de mesure – Section 2: Essai d’immunité aux décharges électrostatiques. Publication 
fondamentale en CEM 

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétriques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques 

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai 
et de mesure – Section 4: Essais d’immunité aux décharges électrostatiques. Publication 
fondamentale en CEM 

CEI 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai 
et de mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs 
radioélectriques 

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai 
et de mesure – Section 8: Essai d’immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau. 
Publication fondamentale en CEM 

CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai 
et de mesure – Section 12: Essai d’immunité aux ondes oscillatoires. Publication fonda-
mentale en CEM 

___________ 
1 “DB” se réfère à la base de données en ligne de la CEI. 
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IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60617-DB:20011, Graphical symbols for diagrams  

IEC 60707:1999, Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources – 
List of test methods 

IEC 60721-3-0:1984, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of 
groups of environmental parameters and their severities – Introduction 

IEC 60721-3-3:1994, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of 
groups of environmental parameters and their severities – Section 3: Stationary use at 
weather-protected locations 

IEC 60721-3-4:1995, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of 
groups of environmental parameters and their severities – Section 4: Stationary use at non-
weatherprotected locations 

IEC 60884-1:2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: 
General requirements 

IEC 61000-2 (all parts) Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment 

IEC 61000-2-2:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 2: 
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-
voltage power supply systems 

IEC 61000-2-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: 
Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication 

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication 

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement 
techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC publication 

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 
fields 

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 8: Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC publication 

IEC 61000-4-12:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 
techniques – Section 12: Oscillatory waves immunity test. Basic EMC publication 

IEC 61024-1:1990, Protection of structures against lightning – Part 1: General principles 

IEC 61082 (all parts), Preparation of documents used in electrotechnology 

___________ 
1   “DB” refers to the IEC on-line database. 
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CEI 61024-1:1990, Protection des structures contre la foudre – Première partie: Principes 
généraux 

CEI 61082 (toutes les parties), Etablissement des documents utilisés en électrotechnique 

CEI 61140:2001, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations 
et aux matériels 

CEI 61346-1:1996, Systèmes industriels, installations et appareils et produits industriels – 
Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base 

510.3 Généralités 

Chaque matériel doit être choisi et mis en œuvre de manière à se conformer aux règles 
prescrites dans les articles de la présente partie de la CEI 60364 et aux règles appropriées 
des autres parties de la série CEI 60364. 

511 Conformité aux normes 

511.1 Les matériels doivent satisfaire aux normes de la CEI qui leur sont applicables ainsi 
qu'à toute norme de l'ISO qui les concerne. 

511.2 A défaut de normes CEI ou ISO applicables, les matériels concernés doivent être 
choisis par accord spécial entre le maître d'œuvre et l'installateur. 

512 Conditions de service et influences externes 

512.1 Conditions de service 

512.1.1 Tension 

Les matériels doivent être adaptés à la tension nominale (valeur efficace en courant 
alternatif) de l'installation. 

Si, dans une installation IT, le conducteur neutre est distribué, les matériels connectés entre 
une phase et le neutre doivent être isolés pour la tension entre phases. 

NOTE Pour certains matériels, il peut être nécessaire de tenir compte de la tension la plus élevée ou la plus 
faible susceptible de se présenter en régime normal. 

512.1.2 Courant 

Les matériels doivent être choisis compte tenu du courant d'emploi (valeur efficace en 
courant alternatif) qui les parcourt en service normal. 

Il y a également lieu de considérer le courant susceptible de les parcourir dans des conditions 
anormales, en tenant compte de la durée du passage d'un tel courant en fonction des 
caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de protection. 

512.1.3 Fréquence 

Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels, la fréquence assignée 
des matériels doit correspondre à la fréquence du courant dans le circuit correspondant. 
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IEC 61140:2001, Protection against electric shock – Common aspects for installation and 
equipment 

IEC 61346-1:1996, Industrial systems, installations and equipment and industrial products – 
Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules 

510.3 General 

Every item of equipment shall be selected and erected so as to allow compliance with the 
rules stated in the following clauses of this part of IEC 60364 and the relevant rules in other 
parts of the IEC 60364 series. 

511 Compliance with standards 

511.1 Every item of equipment shall comply with such  standards as are appropriate and, in 
addition, with any applicable standards of the ISO. 

511.2 Where there are no applicable or ISO standards, the item of equipment concerned 
shall be selected by special agreement between the person specifying the installation and the 
installer. 

512 Operational conditions and external influences 

512.1 Operational conditions 

512.1.1 Voltage 

Equipment shall be suitable for the nominal voltage (r.m.s. value for a.c.) of the installation. 

If, in IT installations, the neutral conductor is distributed, equipment connected between 
phase and neutral shall be insulated for the voltage between phases. 

NOTE For certain equipment, it may be necessary to take account of the highest and/or lowest voltage likely to 
occur in normal service. 

512.1.2 Current 

Equipment shall be selected for the design current (r.m.s. value for a.c.) which it has to carry 
in normal service. 

Equipment shall also be capable of carrying the currents likely to flow in abnormal conditions 
for such periods of time as are determined by the characteristics of the protective devices. 

512.1.3 Frequency 

If frequency has an influence on the characteristics of equipment, the rated frequency of the 
equipment shall correspond to the frequency of the current in the circuit concerned. 

512.1.4 Power 

Equipment selected for its power characteristics shall be suitable for the normal operational 
conditions taking account of the load factor. 
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