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 – 2 – 61181 Amend.1 © IEC:2012 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 10: Fluids for 
electrotechnical applications. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

10/881/FDIS 10/886/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

_____________ 

2 Normative references 

Replace the reference to IEC 60567 by the following: 

IEC 60475:2011, Method of sampling insulating liquids 

IEC 60567:2011, Oil-filled electrical equipment – Sampling of gases and analysis of free and 
dissolved gases – Guidance 

4 Oil sampling 

Replace, under 4.1  General, the two references to  IEC 60567 by IEC 60475:2011. 

Replace, under 4.2   Sample containers, the reference to IEC 60567 by IEC 60475:2011. 

6 Dissolved gas extraction and analysis 

Replace in the text of Clause 6, the five references to  IEC 60567 by IEC 60567:2011. 

Replace the existing paragraph 6 by the following new paragraph. 

The use of high sensitivity capillary colunms, as in example 2 of Table 4 of IEC 60567:2011, 
is recommended. 
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Annex A  

Replace the existing Table A.1 by the following new Table A.1: 

Table A.1 – Ranges of 90 % typical rates of gas formation in modern, 
mineral oil-filled power transformers during thermal tests, in µl / l / h 

Power transformers H2 Cn H2 + Cn CO CO2 

Core-type 
0,1 – 1,3 0,04 – 0,3 0,1 – 1,6 

0,4 – 2 5 – 18 

Shell-type 4 16 – 30 

Special cases 1,7 0,5 2,2 5 20 

 

_____________ 
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 – 4 – 61181 Amend.1 © CEI:2012 

AVANT-PROPOS 

Cet amendement a été préparé par le comité technique 10 de la CEI: Fluides pour les 
applications électrotechniques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:  

FDIS Report on voting 

10/881/FDIS 10/886/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l’approbation de cet amendement.  

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
 

___________ 

2 Références normatives 

Remplacer la référence à la CEI 60567 par ce qui suit: 

CEI 60475:2011, Méthode d'échantillonnage des liquides isolants 

CEI 60567.2011, Matériels électriques immergés – Échantillonnage de gaz et analyse des gaz 
libres et dissous – Lignes directrices 

4 Échantillonnage d’huile 

Remplacer, sous 4.1 Généralités, les deux références à la CEI 60567 par CEI 60475:2011. 

Remplacer, sous 4.2  Récipients d'échantillon, la référence à la CEI 60567 par la CEI 
60457:2011. 

6 Extraction et analyse des gaz dissous 

Remplacer dans le texte de l'Article 6, les cinq références à la CEI 60567 par la 
CEI 60567:2011. 

Remplacer l'alinéa 6 existant par le nouvel alinéa suivant: 

Il est recommandé d'utiliser des colonnes capillaires de haute sensibilité comme dans 
l'exemple 2 du Tableau 4 de la CEI 60567:2011.  
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Annexe A  

Remplacer le Tableau A.1 actuel par le nouveau Tableau A.1 suivant: 

Tableau A.1 – Gammes de vitesses de formation de gaz typiques à 90 %  
dans les transformateurs de puissance modernes imprégnés d’huile minérale  

pendant les essais d’échauffement, en µl / l / h 

Transformateurs 
de puissance 

H2 Cn H2 + Cn CO CO2 

De type à colonnes 
0,1 – 1,3 0,04 – 0,3 0,1 – 1,6 

0,4 – 2 5 – 18 

De type cuirassé 4 16 – 30 

Cas spéciaux 1,7 0,5 2,2 5 20 

 

_____________ 
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